
Panel Plus Horizontal Wall

Instrukcja montażu modelu ściennego

Złącza zaciskowe do zaworów: zawory: 

szukaj w katalogu Jaga.
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Opcja

Ilość zależy od długości grzejnika. Ze względów bezpieczeństwa nie są dostarczane śruby 
ani kołki rozporowe. Skontaktuj się ze swoim 
specjalistycznym sklepem, aby uzyskać odpowiedni typ.

Zawsze używaj taśmy PFTE lub len do wszystkich 
hydraulicznych podłączeń.
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Ø 10 mm

27200.00630213 - 060418 - JAGA N.V.

4

1

L-27

6.5
7

6.5
7

H

10

Min 10

2  Umiejscowienie przyłącza rur CO 1-8 3

L - 5.5

7.5

L - 5.5

7.5

5a5a Podłączenie do ściany

L - 5.5

3
5

L - 5.5

3
5

ANWENDEN

¥U
SE

¥T

EF
LON ¥GEBRUIK

¥USER¥
ANWENDEN

¥U
SE

¥T

EF
LON ¥GEBRUIK

¥USER¥

Podłączenie do podłogi




